
Définir la sonde déportée en remplacement de la sonde interne 

 

1°) Couper l’alimentation électrique de l’écran TC907-DES 

 

2°) Remettre l’alimentation électrique de l’écran 

 

3°) Rester appuyé pendant 6 secondes sur la touche M 

 

4°) Aller avec les flèches sur le paramètre 22 

 

5°) Définir 01 au lieu de 00 

 


